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水需要予測の内容

水需要予測の検討方針

◎目的 ：近年の水需要実績や社会
動向を踏まえた予測

◎目標年度 ：平成27年度

◎上位、中位、下位の幅を持った予測
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大阪府全体

府営水

大阪府の１日最大給水量実績（大阪市を除く）

減少

横ばい⇒減少

178
(H15)

181 (H16)

246
(H15)
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水需要の予測フロー

目標年度 ： 平成22年度（中間）、平成27年度（最終）

②
1人1日当たり使用水量

①
給水人口

③
既存の使用水量

④
新規開発に伴う水量

各市町村への聞き取り
調査等により推計

実績の動向を基に推計大阪府の将来人口から
上水道未普及人口を除く

生活用水有収水量 業務営業用水等有収水量

給水区域全体の需要水量

大阪府営水道の供給水量 ⑥市町村の自己水量

各市町村への聞き取り
調査等により推計

⑤有収率・負荷率

実績値を基に推計

幅をもった将来予測

予測が必要な項目

実績の動向を基に推計

生活用水 業務営業用水等
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現況H14 平成22年 平成27年 推定収束値
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用途別使用水量（生活用）の推計

洗濯

風呂

炊事

便所

洗面

散水・その他
264ℓ 252ℓ 250ℓ 250ℓ

参考値

減少要因

●洗濯、炊事

増加要因

●散水・その他
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市町村自己水の推計

継続の意思や問題の有無に応じて設定

カビ臭発生や渇水時の府営水
への振替

自己水の水量、水質、及び
老朽化等の問題による転換

現在の受水先（他団体）から、
府営水道に転換

0.03.013.8

H27H22H15

問題がなく継続予定

(万m3/日)

• 市町村自己水の府営水への転換が、最も進むと
予測されるケース（上位予測）を掲載。

• 中・下位予測に関しては、実状を考慮し段階的に転換
するものと想定した。

市
町
村
自
己
水

0.00.04.6

H27H22H15

0.04.46.6

H27H22H15

43.043.043.0

H27H22H15

43.050.468.0
H27H22H15

合計
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予測値 上位

　　　　　中位

　　　　　下位

実績値

府営水道の将来水需要の推計結果

（１日最大給水量）

H27年 １日最大給水量

181202216

下位中位上位

178

H22年 H27年

H16年

181


