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2.6.取合等に関する条件 

 

2)上水に関する条件 

上水供給管は、既設の上水供給配管より 1号炉へ供給する。 
 

P.44 

 

2.6.取合等に関する条件 

 

2)上水に関する条件 

上水供給管は、既設の上水供給配管より 1 号炉へ供給する。ただし、1

号炉の建設にあたり、既設 2号炉への供給配管の移設が必要である。 
 

 


