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転倒防止付鴨居

エアコン用スリーブ

１）　外壁及び直接外気に面する押入、物入の天井裏スラブ下（外壁面から９００ｍｍ迄）には、
　　　ポリスチレンフォーム保温材Ｂ類３種（ＪＩＳＡ９５１１）厚さ２５ｍｍ同等以上の断熱材を躯体に設ける事。

排気スリーブ

部分はスラブ天ＳＬ-２８０
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＊Zは各階の
スラブ天端とする。
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添付図⑬　標準平面詳細図（３ＤＫ） 
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上部：エアコン用スリーブＶＰ１００φ
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竪樋７５φ

廊下手摺

廊下用
横引きドレイン５０φ
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非常警報設備

排気スリーブ１５０φ

給気口１２５φ

ドレイン用溝目地

排気スリーブ１５０φ

下部：給気口１２５φ

排水溝Ｗ＝８０

ドレイン用溝目地

バルコニー隔板

フロアードレイン

竪樋VP７５φ

排気用スリーブ２００φ

手摺

物干金物（大）

物干金物（大）

給気スリーブ２００φ

上部：エアコン用スリーブVP１００φ

物干金物（大）

(上階Ｚから　－３５０)

エアコン用スリーブVP１００φ

アルミ製面格子

開放廊下

（１階のみ下部ピット）

ＣＨ=直天
Ｚ＋６０～＋９０

ＭＢ

DＳ

浴　室

１２１６

Z＋１２５

洗面・脱衣室

ＣＨ=２,１００
便　所

Ｚ＋１２５

ＣＨ=２,０００

玄　関

ＣＨ=２,１２０

Ｚ＋１０５

上框
ホール

ＣＨ=２,１００

Ｚ＋１２５

洋室

ＣＨ=直天

Ｚ＋１２５

（天　袋）

ＣＨ=直天

和室（２）

Ｚ＋１２５

押　入
（可動棚）

物　入
（天　袋）

押　入
（天　袋）

押　入

ＣＨ=直天

和室（１）

Ｚ＋１２５

ＰＳ

台所兼食事室

ＣＨ=直天

Ｚ＋１２５

ドレイン用溝目地

エアコン用スリーブVP１００φ

ＣＨ=直天

バルコニー

Ｚ±０～＋３０

Ｙ Ｙ

Ｙ Ｙ

Ｘ

Ｘ

Ｘ

Ｘ

上部：点検口
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